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Data Center Fakten

Source: http://www.koomey.com/post/8323374335 Source: Computerweekly

Data Centers sind unter den  

weltgrössten Verbrauchern von 

Elektrizität! 
(ungefähr 1.5 - 2%)

Wissenschaftler schätzen, dass 

Information Technologien (ICT) 

verantwortlich sind für mindestens  2% der 

globalen Treibhausgas Emissionen

Treibhaus 

Effekt

Atmosphäre

http://www.koomey.com/post/8323374335
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Data Center Energieverbräuche

Data-Center Versorgungssysteme
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Data Center Fakten

Source: Siemens DC Team

Nur ungefähr 

50% des Data Center Energie 
Verbrauchs ist direkt für den IT Betrieb 

10-15%
Verluste

IT Equipment

Kühlung

50%

Anderes

25-

35%

4%

PUE = 2.0
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Effizienz

Zuverlässigkeit

Nachhaltigkeit

Langfristige Data Center Performance und Nachhaltigkeit 

Ganzheitlicher Ansatz

Strategie
Ziele und Bedürfnisse verstehen

 Plan: Transparenz und Vorgehen planen

 Evaluate: Potential identifizieren,  Roadmap 

entwickeln

Ausführen
Nachhaltiger Nutzen

 Implement: Verbesserungen umsetzen

 Service: Sicherstellen der Einsparungen 

 Messen

 Kontinuierlich 

 Fortschritt überwachen 

 Konstant weiter verbessern

 Prozess wiederholen
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Siemens Navigator 

Funktionalitäten

 Monitoring

 Analysen

 Reporting

 Alarmierung

Bereiche

 Energie

 Leistung

 Kühlung

 Technische Infrastruktur
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Siemens Navigator, Energy Controlling
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Navigator Carpet Plot

Analyse von Big Data ist entscheidend

Geschäftshaus in Zug

Heizbedarf

Jan. bis April 2015

Siemens Steinhausen

Heizbedarf

Jan. bis April 2015

Tage

Zeit

Zeit

TageOptimierte Start 

Stopp Funktion

Nacht und Wochenende 

Absenkung
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Datacenter Siemens Zürich ll-5
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Datacenter Siemens Zürich ll-5

Kälteproduktion März 2017

Langweiliger Verlauf, 

wie erwartet, zu wenig 

aussagekräftig
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Witterungsabhängige 

Verbraucher, 

zusätzliche Last

Gleichmässige 

Kühllast

Datacenter Siemens Zürich ll-5 

Erkennung von Mustern, Januar bis Juli 2016
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Datacenter Siemens Zürich ll-5

Kälteproduktion März 2017

Letzte Woche steigt 

Bedarf an, Warum?

Tage mit weniger 

Verbrauch



Unrestricted © Siemens Switzerland Ltd 2016

März 2017Page 14 Hansjörg  SidlerData Center  Forum 2017

Datacenter Siemens Zürich ll-5

Kälteproduktion Carpetplot

Analyse
60 - 80 kW

Tage

S
tu

n
d

e
n

Verbrauchsmuster 

gut erkennbar

Arbeitszeit, 

Wochenende  

erkennbar

Anstieg ab 22.3.17

Data Center hat   

zusätzliche Racks  
in Betrieb genommen
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Datacenter Siemens Zürich ll-5, Kälteproduktion 

Langfristige Kontrolle: Jahresvergleich 2011 - 2016 

Knick im August 2016, 

weniger Kälte benötigt

Ab August 2016 wurde  

ein Teil stillgelegt  
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Datacenter Siemens Zürich ll-5, Wärmeverbrauch Heizen

2008 - 2011 Jahresvergleich

Ab 2009 34’000 Liter Öl /

91 t  CO2 pro Jahr eingespart

Abwärme - Nutzung 
Datacenter neu eingestellt, 

Brauchwarmwasser forderte 

zu hohe Temperaturen
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IoT Internet der Dinge: Sensoren mit Internet verbunden

Big Data: Sensoren erzeugen riesige Mengen an Daten

Künstliche Intelligenz: Rules Based Analytics mit unbeschränkter 

Rechenpower dank Datacenter wertet Daten aufgrund komplexen 

Regeln aus 

IoT / Big Data / Künstliche Intelligenz
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Navigator: Rules Based Analytics: Künstliche Intelligenz

Gleichzeitiges Heizen und Kühlen entdecken

Gleichzeitiges Heizen 

und Kühlen detektiert
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Zustand 

Navigator: Rules Based Analytics: Künstliche Intelligenz

Abweichungen vom Sollzustand entdecken

► ► Monitoring Sollzustand: keine trockene, stickige Luft oder keinen zu kalten/warmen Raum

Zustand überwachen

Sollzustand sicherstellen

Abweichungen vermeiden

Betriebssicherheit  sicherstellen

Abweichung

Temperatur

CO2

Feuchte

Betriebszeiten
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Navigator: Rules Based Analytics: Künstliche Intelligenz

Monitoring: Kühlkreise, Rückkühlung und Energieverbrauch
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  Delta T GF2 [°C]   Delta T CED [°C]

  Delta T GF1 [°C] T Turm Austritt [°C]

 Electricity Cooling [kWh]

Funktioniert Rückkühlung?

Kälteverbrauch wie erwartet?

Wird Kälte effizient abgenommen?
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Navigator: Rules Based Analytics: Künstliche Intelligenz

Monitoring: Kühlwasserverteilung

Betrieb erlaubt?

Betrieb effizient?

Pumpenanteil
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Navigator als Plattform für einen globalen Vergleich

Navigator erlaubt:

 lokale & globale Überwachung

 flexible Struktur

 eine Umgebung

 gemeinsames Monitoring

 global gültige KPIs

 gemeinsame Optimierung

PUE = 
Total Facility Power

IT Equipment Power

PUE: Power Usage Effectiveness
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.
Desigo CC

Ihr Meilenstein im Gebäudemanagement

* Zukünftige Version

Unternehmensapplikationen

Desigo

CC™ 

Energie-
management

Heizen und 
Kühlen

Beleuchtung

Lüftung

Beschattung

Zutrittskontrolle

Mass Notification

Brandschutz

Video

Einbruchschutz

*

Bedienen und Beobachten
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Seite 24 Hansjörg Sidler / Energy Effciency

Data Center Gebäude Performance und Nachhaltigkeit

Data Center Gebäude  

Performance

Maximierte Gebäude Effizienz 

dank Big Data und 

Künstlicher Intelligenz 

Nachhaltigkeit

Heutige Bedürfnisse erfüllen 

ohne die Möglichkeiten der 

zukünftigen Generationen 

einzuschränken

Zusammen

Gebäude Performance und Nachhaltigkeit 

maximiert die Gebäude Effizienz, minimiert die Energiekosten 

und stellt die langfristige Performance der Data Center Infrastruktur sicher



Unrestricted © Siemens Switzerland Ltd 2016

März 2017Page 25 Hansjörg  SidlerData Center  Forum 2017

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Hansjörg Sidler

Sales Director Energy Efficiency

Building Technologies 

Sennweidstrasse 47

6312 Steinhausen

Tel.: +41 (0) 585 579 364

Mobil: +41 79 411 35 64

E-Mail:

hansjoerg.sidler@siemens.com

mailto:hansjoerg.sidler@siemens.com

